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Doorsnede B68
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Renvooi installaties

Drukknop deurbel

HOXKRO

Thermostaat
Pulsschakelaar, 4-voudig
Pulsschakelaar, 4-voudig u

Verdeelinrichting

Centraal aardingspunt
Hoofdaardrail in meterkast
Aansluitpunt 1 fase, nul en

Omvormer PV-installatie

SRR EEE

30

inblaaspunt installaties
afzuigpunt installaties

— <O

Armatuur aansluiting aan buitenzijde woning, op wand, incl. armatuur
Aansluitpunt tbv armatuur op wand
Centraaldoos tbv verlichting

RM Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555

itgevoerd als verplaatsbare schakelaar

Wandcontactdoos 1-voudig tbv sturing warmtepomp

Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht, verticaal
Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact en blindplaat
Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact en pulsschakelaar 4-voudig
Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact en 2-voudig data-aansluitpunt afgemonteerd

beschermingscontact

Aansluitpunt 3 fase, nul en beschermingscontact met werkschakelaar tbv pv-install.

Opstelplaats electrische radiator

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact en bedrade voorziening voor 2-voudig data-aansluitpunt, niet afgemonteerd
Buzzer tbv deurbelsignaal en pulsschakelaar 4-voudig en wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact

Renvooi Bouwkundig

g kapconstructie

N
| =< |

L

verlaagd plafond 2450 + vl

U douchehoek

fontein

wastafel

***********

WM = opstelplaats wasmachine

WD = opstelplaats wasdroger

,,,,,,,,,,,

*maatvoering op de tweede verdieping onder het
schuine dak, is gemeten vanaf 1500+vl.

Nieuw
Boekhorst

wonen in nienw boekhorst.nl

O HwA

Hemelwaterafvoer

X-roof paneel

X-roof paspaneel

Entree symbool

A
B Kruipluik

Vleermuiskast

| Gierzwaluwkast
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